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Los cables de Linea, Neutro y Tierra deben ser de cobre con un calibre mínimo 14 AWG. 
Deben ser instalados dentro de un tubo rígido de acero de ½” o ¾”.

Es aceptable que el DPC y el DTC compartan un misma posición dentro del panel de servicio.
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Cable Petro-Net OPW 
(Parte # 12-1029)
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Par trenzado RS-485

(LA POLARIDAD ES IMPORTANTE)
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DTC Gasboy
Diagrama de cables DTC

NOTA:
El DPC de Gasboy puede 

conectarse en Multi-Drop hasta 
con 16 puntos de dispensación. 

DISPENSADOR GASBOY
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NOTA: Todas las conexiones a tierra deben ser conectadas a las clavijas de un panel de servicio

Cable Serial (P/N: 20-1519-04)

El DTC solo puede soportar 4 ICRs.
No soporta conexión multiplexada Multi-Drop.

Cables de Comunicación del Terminal
Par trenzado RS-485

Debe estar a menos de 7.5m (25 pies) 
de distancia desde el FSC3000  


