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MNOTA: NO se permiten empalmes entre el Gltimo

Barrera de 12V dispositive y la posicion de barrera.
[Revisar el manual de

instalacidn para En una sola posicion de Barrera se pueden instalar hasta 3 sensores VLLD.
" I barraras de 24V)

Barrera |
Interna '

CONSOLA 1.S. '

INTEGRA |
' Cable OPW Petro-Net # 12-1029 (Par trenzado R5-485)
| - Longitud maxima de todo el circuito Petro-MNet = 5000 Pies (1500 metros)
|« Conectar todas las conexiones juntas en paralelo
« \erificar que la polaridad se mantenga (Negro = PNet 1 0 A)
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